ЈН  95/16 –Услуге техничких испитивања инсталација- 5 ПАРТИЈА
ПИТАЊE:
За партију 3 се у условима тражи Решење МУП -а за обављање предметног посла. На које решење МУП-а се мисли? Не постоји решење МУП -а на основу којег се врши контрола паничне расвете. Контрола паничне расвете се врши као и контрола електричне инсталације.

ОДГОВОР:
- Одустајемо од захтева за Решење МУП-а за обављање предметног посла- партија 3 преглед и испитивање паничне расвете.

